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Uwagi jak na rysunku nr. 3.1.1

fgczy czgsc S.7.1
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11a. Linia kablowa nN relacji:

ISygnalizacja $wietlna - kabel pomiedzy
Isygnalizatorami

typu: YKSY 24x1.5, 1kV

kabel zabezpieczyc rurqg A110PS + A110PS

rezerwowa
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12. Linia kablowa nN relacji:
IStacje 265 - ZK 3-go Maja 66
typu: YAKY 4x240mm2, 1kV

kabel zabezpieczy¢ rurg A110PS + A110PS
rezerwowa

12a. Linia kablowa nN relacji:
Stacje ZK87 3-go Maja - ZK76 3-go Maja
typu: YAKY 4x240mm2, 1kV

kabel zabezpieczy¢ rurg A110PS + A110PS
rezerwowa
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10. Linia kablowa SN relacji:
IStacje 265 3-go Maja 73 - Z183 "BLONIE"
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Linia napowietrzna:

typu: AKFpy 3x95mm2, 6kV

kabel zabezpieczy¢ rurg A160PS

11. Linia kablowa SN relacji:
IStacje 2459 "KOSTKI" - Z183 "BLONIE"
typu: AKFpy 3x95mm2, 20kV

kabel zabezpieczy¢ rurg A160PS + A160PS
rezerwowa

Nie podlega przebudowie
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rezerwowa

9. Linia kablowa nN relacji:
Stacje 2158 - ZK 3-go Maja 98
typu: YAKY 4x120mm2, 1kV

kabel zabezpieczyc rurg A110PS + A110PS

7. Linia kablowa SN relacji:
IStacje Z459 Kostki - Z183 "BLONIE"
typu: FSFtA 3x95mm?2, 20kV

abel zabezpieczy¢ rurqg A160PS + A160PS
ezerwowa
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8. Linia kablowa SN relacji:
IStacje GZP GUIDO - 2413 "FEAM"
typu: HAKXS 3x1x240mm2, 6kV

—

| kable zabezpieczy¢ rurqg A160PS
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6. Linia kablowa SN relacji:
IStacje Elektrownia Zabrze - ZZNPN
typu: KSFtA 3x120mm?2, 6kV

rezerwowa

kabel zabezpieczy¢ rurg A160PS + A160PS
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kabel zabezpieczy¢ rurqg A110PS

\Stacja Z405 CISOWA - Z158 "3-go Maja 106"

izabezpieczy¢ rurq A160PS (moze byc wytaczony)

5. Linia kablowa SN relacji: Stacje Elektrownia
\Zabrze - Rozdzielnia Gtbwna GUIDO/M300
typu: YHAKXS 3x1x120mm?2, 6kV

abel zabezpieczy¢ rurq A160PS + A160PS
ezerwowa

3. Linia kablowa SN relacji:
IStacje GPZ GUIDO - Z66 "Skansen Gorniczy"

typu: XUHAXS 3x1x240mm2, 20kV

kabel zabezpieczy¢ rurg A160PS + A160PS
ezerwowa
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ISR Ly - — 2223/71 2a. Linia kablowa SN relacji:
| kabel AKSFtA 3x70, 6kV
2. Linia kablowa SN relacji:
IStacje Z405 CISOWA - Z158 "3-go Maja 106"
““““““““““““ typu: AKSFta 3x70mm?2, 6kV
— et — kabel zabezpieczyc¢ rurg A160PS + A160PS
4. Linia kablowa nN relacji: rezerwowa \
IStacje Z158 - ZK 3-go Maja 91
~ypu: YAKY 4x240mm2, 1kV

2b. Linia kablowa:
Brak w wywiadzie branzowym

lkable zabezpieczy¢ rurg A110PS + A110PS
rezerwowa

rezerwowa

1. Linia kablowa SN relacji:
IStacje GPZ GUIDO - ZZNPW
typu: KSTFta 3x120mm2, 6kV

kabel zabezpieczy¢ rurq A160PS + A160PS

1b. Linia sygnalizacji $wietlnej z kablem typu
XzTKMXpw 5x4x0,8 bedzie przebudowana wg.
niniejszego projektu w oparciu o wytyczne firmy

|eksploatacyjnej tj. ZiR W. Sylwestrzak i s-ka

(uwaga 2d i 2e)

- przebudowa na kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,8

- potgczenie kabla na mufach w dwéch studzienkach
- przepust kablowy w rurze RHDPE110+RHDPE110

<> §1

Legenda:

- istniejgce linie sieci elektrycznych

- projektowane odcinki linii sieci elektrycznych

- istniejgce odcinki linif sieci elektrycznych do przebudowy
- projekfowane mufy kablowe dla potaczenia istniejgcych i nowych odcinkéw

kabli SN i kabli nN.

Wszystkie nowe odcinki kabli SN muszg posiadac izolacje 20k V.
Wszystkie nowe odcinki kabli nN muszg posiadac izolacje 1kV.

1a. Linia sygnalizacji Swietinej z kablem typu YKSY
30x1,6mm2 bedzie przebudowana wg. niniejszego
projektu w oparciu o wytyczne firmy eksploatacyjnej
tj. ZIR W. Sylwestrzak i s-ka (uwaga 2d i 2e)

- przebudowa na kabel typu YKSY 30x1,5mm?2

- potgczenie kabla na mufach w dwéch studzienkach
- przepust kablowy w rurze RHDPE110+RHDPE110
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